
Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all’interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully!  Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à 
l’intérieur!  Achtung! Bitte lesen Sie aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren!   Let op! Lees de “Waarschuwingen” aan de binnenkant zorgvuldig! ¡Atención¡ mLeer atentamente las “Ad-

Προσοχή! Διαβάστε με προσοχή τις “Προειδοποιήσεις” στο εσωτερικό!  Uwaga! Należy uważnie przeczytać “Ostrzeżenia” w środku!  Внимание! Внимательно 
прочтите находящиеся внутри “Инструкции”!  Pozor! Přečtěte si pozorně “Upozornění” uvnitř!  Dikkat! İçinde bulunan “Uyarıları” dikkatle okuyunuz!
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УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ
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1 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

1) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комплект буферной батареи позволяет автоматической установке работать, 
даже если в течение короткого периода отсутствует сетевое питание.

2) ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТЫ И БАТАРЕЙ
Напряжение зарядное: ...........................................................................................27.2В  
Ток постоянный зарядный: .......................................................................................130мA
Данные установлены при наружной температуре: ...........................................25°C
Емкость батареи: ............................................................................................ 2x (12В 1.2Aч)
Порог защиты разряженной батареи: ........................................................... 20.4В  
Время подзарядки батареи: ....................................................................................12/14 ч
Предохранители плавкие:         . ............................................................................................................ 20A
3) МОНТАЖ
Все операции по монтажу и подсоединению должны быть выполнены 
квалифицированным персоналом. Описания и иллюстрации данного 
руководства не носят обязательный характер. Оставляя неизменными 
существенные характеристики изделия, Компания оставляет за собой право 
в любой момент вносить изменения, которые она считает подходящими для 
технического, конструктивного и коммерческого улучшения изделия, не будучи 
обязанной обновлять настоящие издание.

 
Батареи должны быть извлечены безопасным способом. 
Необходимо извлечь их и переработать отдельно в соответствии 
с предписаниями действующего законодательства.

A

ON

OFF

ON

Сетевое питание



4 - KIT BATTERIE

D
81

18
22

_0
1

B

T-1,6A (230V)
T-3,15A (110V)

N

L

L

N 26

0

ТрансформаторФильтр

JP2

JP4

JP7

JP8

JP12

JP19

BBV C

Коричневый

 Cиний/Белый

C

V1

V1

V2

V2

V2

V1

13

4,2

V2

13,5

3,9



 KIT BATTERIE -  5

D
81

18
22

_0
1

VISTA SL 208÷211

1170

960 Коричневый

 
 

Cиний/Белый=

=

140

 L
 L/2  L/2

140

D



6 - KIT BATTERIE

D
81

18
22

_0
1

E

 

660

490
Коричневый

 
Cиний/Белый

 

=

=

30166

 L
 L/2  L/2

30166

VISTA SL SX 107-125 

VISTA SL 212 - 229 

435
L/2 L/2

L

435

 L/2  L/2
 L

 40156

VISTA SL DX 107-125 

 40156



 KIT BATTERIE -  7

D
81

18
22

_0
1

F

 

660

210
Коричневый

Синий/Белый=

=

VISTA SL C 208 - 229 

VISTA SL C 107-125 

 L/2  L/2
 L

28

 
L

28
 L/2  L/2

 

 
28

28




